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ZAR. C.5 VETRANI PAVILONU G ZAR. C.5 VETRANI PAVILONU G
REKUPERACNI VZT JEDNOTKA VENKOVNI KONDENZACNI JEDNOTKA
5600/5600 m3/h p¥i 300 Pa Qtop: 24,5 kW
42 kW, 6,8 A, 400 V jmen. prikon top: 6,96 kW (400 V)
hmotnost: cca 902 kg provozni| proud top: 24 A |
chladivo: R410A
hmotnost: cca 115 kg |
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