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LEGENDA : Popis povrchů : V blízkosti stromů budou prvky zataženy do korugované chráničky.
Při křížení teplovodu/horkovodu budou prvky zataženy do kovové chráničky s přesahem min. 1,5m.

Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem,

lokalita 7 - Předlice

Situace úložné trasy na podkladu katastrální mapy, 1. část
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